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ul. Swietokrzyska 14 A, 00-950 Warszawa,
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Tablica 1NA. Wyszczegolnienie obiektow i wymaganej klasy urzadzenia piorunochronnego

Obiekt

Klasa/poziom ochrony

L.p:

Cechal/przeznaczenie

Rodzaj
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Budynki administracyjne

Kina, teatry, szkoty, przedszkola

Koécioty z wiezg do 20 m

Muzea i obiekty historyczno-kulturowe

Hale targowe i widowiskowe itp.

Ustugi publiczne

Bazary

Zamkniete obiekty sportowe

Baseny i hale ptywackie
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Garaze (duze i Srednie)

Strefy zagrozenia wybuchowego”
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Urzgdzenia pomiaru i sterowania

Biurowe

Przemystowe

Produkcyjne, magazynowe

i rzemieslnicze

Gastronomiczne

XX XX

Hotele, zajazdy, pensjonaty

Noclegowe

Duze hotele

Schroniska, hale noclegowe,

Ekspedycyjne (dworce, perony)

XXX

Kolejowe

Biurowe

Magazynowe

XXX

Obiekty obstugi linii lotniczych”

Strefy zagrozenia wybuchem®’

Centra nadzoru lotniczego linii*’

XXX

Lotnicze

Centra nadzoru lotniczego inne

Budynki odpraw pasazerskich

Budynki administracyjne
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Hangary, magazyny

XX | X
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Obiekty intensywnej terapii® X

Pawilony szpitalne X

. <dpmne topiekuricze Domy opieki i domy starcow X

Budynki administracyjne X

Gmachy wyzsze niz 30 m X

7 Wielkogabarytowe Koscioty z wieza ponad 20 m X

Domy jednorodzinne

8 Mieszkalne . :
Domy wielorodzinne

XXX

9 Rolnicze Budynki gospodarcze

Zaktady petrochemiczne X
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Obiekty zawierajace lub wykonane z X
materiatéw tatwopalnych

Strefy zagrozenia wybuchem

T—— agn A
razenia wybuchowe budynkéw i oczyszczalni $ciekow

10

R pasarowe Skiady amunicji®

Wytwérnie i magazyny materiatow
wybuchowych/pirotechnicznych?

X| X [ X| X

Instalacje gazéw/ptynéw palnych

Urzadzenia energetyczne

Urzadzenia telekomunikacyjne

11 | Techniczne Urzadzenia informatyczne

AW~ OO | N

XXX |X

Centrale nadzoru technicznego

Wrazliwe na zakiécenia Obiekty z licznym wrazliwym X
elektromagnetyczne wyposazeniem elektronicznym?

—

12

V_ Jezeliw gre wchodzi podwyzszone zagrozenie obiektu z uwagi na: eksponowane jego potozenie (np. na wzniesieniach),
nieodporng konstrukcje i duze wieloosobowe pomieszczenia.
B o Wymagane jest zwrocenie szczegolnej uwagi na skutecznosc srodkow ochrony wewnetrznej (ochrony urzadzen
elektrycznych i elektronicznych przed przepieciami).




